
 

 

 

 

 

業 務 委 託 仕 様 書 

（委託件名：日射量観測装置保守） 

 

１ 委託内容 

（１）定期点検（箇所毎１回／年） 

（２）緊急保守 

※詳細は，添付書類（１）「日射量観測装置保守委託要領書」による。 

 

２ 委託期間 

４月 １日～３月３１日（１年間）（自動延長条項付） 

 

３ 委託場所 

  中部電力パワーグリッド事業場４２箇所 

※詳細は，添付書類（１）「日射量観測装置保守委託要領書」による。 

 

４ その他 

（１）業務担当箇所 

中部電力パワーグリッド株式会社 本社 系統運用部 制御システムグループ 

 

（２）提出書類および提出時期 

ア 定期点検 

提 出 書 類 部数 提 出 時 期 

業務委託報告書 １部 業務完了後すみやかに 

委託完了検査書 １部 業務完了前まで 

委託完了検査願兼完了確認書 １部 同 上 

イ 緊急保守 

提 出 書 類 部数 提 出 時 期 

業務委託報告書 １部 当該半期の業務完了後すみやかに 

委託完了検査書 １部 当該半期の業務完了前まで 

委託完了検査願兼完了確認書 １部 同 上 

 

  



（３）委託費 

ア 委託業務の実施に係わる受注者の交通費・宿泊費・出張費等は委託費に含むものと

する。 

イ 発注者は，次に定める費用については，その実費を別契約により受注者に支払うも

のとする。 

① 発注者の誤操作または取扱い不良により発生した故障の修理に係わる費用 

② 機器のオーバーホールまたは改造に係わる費用 

 

（４）用品の調達 

ア 受注者は，委託業務の実施に必要な器具，工具その他機材等（以下「機材等」とい

う。）を，原則として自己の責任と負担において調達するものとする。 

イ 受注者は，委託業務の実施に必要な部品，材料その他資材が必要となった場合，発

注者と協議し，必要と判断した場合は発注者が調達するものとする。 

 

（５）報告および検査 

ア 受注者は，業務完了前に「委託完了検査書」「委託完了検査願兼完了確認書」を提

出するとともに，業務完了後すみやかに「業務委託報告書」を提出し，発注者の検

査を受けるものとする。 

イ 受注者は，定期点検または緊急保守を実施したときは，その都度実施結果を発注者

に報告するものとする。 

 

（６）サプライチェーン・リスクのあるＩＴ製品調達、外部委託 

ア 納入品のサイバーセキュリティ確保 

サイバーセキュリティの確保に著しく支障を来すような IT製品（海外製品等）の納

入可能性がある場合は、見積提出前に、契約部署へ連絡すること。 

イ セキュリティ対策 

本発注仕様書に基づく業務の遂行に当たっては、添付書類（２）「セキュリティに関

する事項」に定められている事項について遵守すること。 

 

（７）作業監督者の必要条件 

ア システム技術協議会または発変電技術研究会の監督者認定を有する。 

イ 英弘精機製の日射計および日置電機製のデータロガー（遠隔計測監視システム

2300）に精通している。 

 

５ 添付書類 

（１）日射量観測装置保守委託要領書   １部 

（２）点検チェック・記録シート（例）  １部 

以 上 


