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基本的な考え方
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 再生可能エネルギーの出力制御の見通しは、優先給電ルールに基づき、安定供給に必要なものを

除き、火力（電源Ⅰ～Ⅲ）、バイオマスを停止または抑制、揚水運転、最大限の地域間連系線

活用等を前提に算定する。

 算定にあたっては、旧ルール事業者の制御日数が上限30日に達するまでは、「旧ルール・新ルール・

無制限無補償ルール」間、および「太陽光・風力」間に対して、出力制御の機会が均等になるよう、

制御することを前提とする。

 具体的には、2021年9月時点の連系量（太陽光：994万kW、風力：38万kW）を前提として、

太陽光・風力が追加的に接続された場合の出力制御見通しを算定する。
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出力制御見通しの算定内容
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 2018年度～2020年度需要実績等に基づき、今後連系される事業者の出力制御見通しを算定
・ケース① 足下の導入量（2021年9月）から、2021年度供給計画 2030年までの導入量増分の半分程度（0.5倍）
・ケース② 2021年度供給計画 2030年時点の導入量 程度（1.0倍）
・ケース③ 2021年度供給計画 2030年までの導入量増分の1.5倍 程度
＜低減対策＞
・ケース③a エリア最小需要の10％（6時間容量）の蓄電池を導入した場合
・ケース③b 現行の最低出力契約から火力を20%、バイオマスを40%（地域資源除く）まで最低出力を引下げ
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出力制御見通しの算定条件
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 今回の算定条件の詳細は下表の通り。

項目 内容

算定年度 2018年度～2020年度（年度毎算定、３年間平均）

電力需要 2018年度～2020年度のエリア実績

発
電
出
力

一般水力 設備容量×設備利用率（震災前過去30ヵ年平均）

原子力 設備容量×設備利用率（震災前過去30ヵ年平均）

地熱 設備容量×設備利用率（既設地熱発電の実績利用率）

バイオマス 設備容量×設備利用率（既設バイオマス発電の実績利用率等）

太陽光・風力 各年度の実績を基に算定

回
避
措
置

火力の抑制
安定供給の観点から、運転が必要なユニットは必要なLFC調整力を確保した最低出力、それ
以外は停止
電源Ⅲは設備の保全維持や保安などの観点から、支障のない出力までの抑制

揚水運転
太陽光で発電した電気を吸収するため、昼間帯に優先的に使用
点検、補修または設備トラブル等による停止を考慮（１台）

地域間連系線
中三社については、足下でも連系線で受電傾向であり、今後再エネ導入が進む長期断面に
おいては、その傾向がさらに強くなるものと考えられるため連系線活用量はゼロとして算定
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Step１：出力制御見通し算定の検討断面の設定

Step２：検討断面における需要の設定

Step３：検討断面における出力の想定（一般水力、原子力、地熱、バイオマス）

Step４：再エネ導入量に応じた出力の想定（太陽光、風力）

Step５：優先給電ルールに基づく需給解析（火力の抑制、揚水運転、再エネ出力制御の反映等〕

出力制御見通し（2021年度算定値）の算定
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出力制御見通し（2021年度算定値）の算定フロー
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 検討断面は、2018～2020年度の各年度の24時間×365日（366日）＝8,760時間（8,784時間）

とし、各時間において試算を行う。

 需要については、2018～2020年度のエリア需要実績に太陽光発電の自家消費分を加算する。

2020年度の中部エリア需要（太陽光の自家消費分加算後）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

(発電端:万kW)
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検討断面の設定よび需要設定

【2020年度の昼間最小需要】2020年4月19日12時 1050.2万kW

（4月または5月（GWを除く）の晴天日における太陽光発電ピーク時間（11時～12時の1時間平均）の最小需要実績）
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

自家消費率 5.7% 4.5% 4.0% 5.9% 5.9% 5.0% 5.8% 6.4% 7.7% 9.6% 9.5% 7.6%

自家消費電力
（万kW）

12.1 9.6 8.5 12.5 12.6 10.8 12.7 14.0 16.9 21.1 21.0 16.9

◆ 2020年度の自家消費率および自家消費電力の想定値

 日射量から想定する合計出力では余剰買取である住宅用太陽光（低圧10kW未満）の自家消費

分が考慮されていない。

 余剰買取分の太陽光発電出力を日射量データから推定し、実際に受電した余剰太陽光発電量の

差分を 自家消費電力量とし、太陽光発電が発電する時間帯の需要実績に平均的に加算。
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（参考）太陽光発電の自家消費電力の想定
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 一般水力の出力は、平水（震災前過去30ヵ年平均）とする。

 流れ込み式は流量に応じたほぼ一定の出力運転であるが、調整池式や貯水池式水力は河川水を

一時貯留し発電時間を多少調整できることから、太陽光が発電する昼間帯の発電を回避する運用

を前提とする。

 至近年の実績より作成した平休日ごとの運転パターンより、平水を補正し8760時間分の供給力を

算出した。

設備容量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

流れ込み式 79 53 55 55 55 49 54 48 41 34 27 28 45

調整池式 136 61 53 69 81 65 65 57 39 33 29 32 56

貯水池式 60 19 17 21 30 18 21 17 9 9 7 9 12

合計 275 133 126 145 166 131 140 122 89 76 62 68 113

◆各月休日12時の供給力（自社・他社合計） （万kW）

※将来連系分として、2021年9月末時点の接続契約申込み分を加算
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検討断面における出力の設定（一般水力）
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 原子力の出力は、震災前過去30ヵ年（30年経過していない場合は運転開始後の全期間）の

設備利用率平均に設備容量を乗じた値とし、8,760時間一定運転を前提とする。

設備容量(万kW) 利用率 出力(万kW)

原子力合計 425.0 73.9% 314.0
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検討断面における出力の設定（原子力）
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 地熱の出力は、至近の実績利用率に設備容量を乗じた値とし、8,760時間一定運転を前提とする。

設備容量(万kW) 利用率 出力(万kW)

地熱合計 1.5※１ 43.2% 0.6

※１ 将来連系分として、2021年9月末時点の接続契約申込み分を加算

検討断面における出力の設定（地熱）
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 バイオマスの出力は、再エネ特措法施行規則の通り、設備の保全維持や保安の観点から支障のない

出力までの抑制とする。

設備容量(万kW) 利用率 出力(万kW)

専焼バイオマス 134.1※１ 53%※２ 70.8

地域資源バイオマス 120.1※１ 44%※３ 52.6

合計 254.2 123.4

※１ 導入見込みは2021年9月末時点の接続契約申込みとし、専焼バイオマスと地域資源バイオマスが半量ずつ導入されると想定
※２ 事業者確認した最低出力、導入見込み分は電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインより利用率50%

※３ 至近の購入実績等を用いた設備利用率平均
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検討断面における出力の設定（バイオマス）
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 太陽光の出力は、気象庁と当社の日射量観測地点の実績データを用いて各地区（14地区）別の
出力を想定する。

 想定した各地区別の出力を合成し、中部エリア全体の太陽光出力を8,760時間分算出する。

◆日射量観測地点の分布と太陽光出力カーブ
（出力カーブは代表地区を記載）

岐阜

静岡

中部エリア
全体

三重

愛知

長野
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 PV３００観測地点
 気象庁観測地点
 アメダス観測地点（推定日射量）

再エネ導入量に応じた出力の算出（太陽光）
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◆出力実績収集対象の風力発電所分布
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 風力発電出力観測地点

 風力の出力は、オンラインで取得している風力発電所の出力実績データ※と風力発電設備容量をも

とに、発電出力を8,760時間分算出する。

～

サイト①

サイト②

サイト③

サイト⑬

サイト⑭

サイト⑮

◆風力出力カーブ

中部エリア全体

再エネ導入量に応じた出力の算出（風力）

※出力データ実績の評価対象15箇所21万kW
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燃種 設備容量（万kW） 出力（万kW）

火力発電（電源Ⅰ・Ⅱ）※1
LNG 1,587.8 236.6※２

石炭 410.0 51.0※２

火力発電 （電源Ⅲ）

石油 53.2 19.1※３

LNG 18.8 0.8※３

石炭 67.6 23.3※３

※１ 2022年3月時点の電源Ⅰ・Ⅱ火力
※２ 最低限の出力とした場合の想定出力であり、別途LFC調整力を需要の2%分確保
※３ 事業者確認した最低出力、自家発火力については、自家消費相当（逆潮流なし）まで抑制
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 火力発電（電源Ⅰ・Ⅱ）は再エネを含めた需給変動を調整する観点から、下記の点を考慮し、

安定供給に支障のない範囲で、停止または最低限必要な出力まで抑制する。

 予備力8%確保

 安定供給に必要な周波数調整能力として、LFC容量を需要の2%（検討中）確保

 LNGについては、BOG（Boil off Gas）消費のために必要な発電機の運転

 火力発電（電源Ⅲ）は、太陽光出力の減少する点灯帯の供給力確保を考慮し、昼間帯は連続

運転とする。出力は、設備の保全維持や保安の観点から支障のない範囲で最低出力まで抑制する。

優先給電ルールに基づく需給解析(火力発電の抑制)
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発電出力
(万kW)

揚水動力
(万kW)

上池保有量
(万kWh)

揚水式水力合計 366.6 392.7 3,400
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 揚水式水力は、太陽光等で発電した電気を吸収するため、昼間帯に揚水運転を行い、太陽光が

発電しない点灯帯や早朝、深夜に発電する運用を行う。

 発電機の点検・補修または設備トラブル等を考慮し、最大ユニット1台停止（40万kW）とする。

 電源脱落等の緊急時のため、上池下限に裕度(火力最大ユニット2時間分程度)を設定する。

優先給電ルールに基づく需給解析(揚水式水力の活用)
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【2020年度最小需要※日（4月19日）の12時・20時における需給バランス】
※GWを除く4月～5月の晴れた休日のうち12時需要（11時～12時の1時間平均）が最も小さい日

前提：太陽光1,184万kW、風力60万kW（次頁の算定ケース②）

12時 20時

需要 1,050.2 1,212.0

供給力

火力

電源ⅠⅡ 308.7 489.0

電源Ⅲ 43.2 43.2

計 351.9 532.2

再エネ

太陽光 797.9 0.0

風力 29.5 2.6

一般水力 133.2 184.2

地熱 0.6 0.6

バイオマス 123.4 123.4

計 1,084.6 310.8

原子力 314.0 314.0

揚水式水力 ▲392.7 55.0

連系線活用 0.0 0.0

再エネ出力制御 ▲307.6 0.0

供給力計 1,050.2 1,212.0

【万kW】

（参考）最小需要日の需給バランス
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太陽光および風力発電設備の導入量想定

 2021年9月末時点で接続済は、太陽光994万kW、風力38万kW。

 2030年度の導入量は、 2021年度供給計画の想定量とし、足元の導入量（2021年9月末）から

以下3ケースの導入量（増加量）に対する出力制御見通しを算定

 ケース① 2030年の導入量（増加量）の0.5倍程度
 ケース② 2030年の導入量（増加量）の1.0倍程度
 ケース③ 2030年の導入量（増加量）の1.5倍程度

994

1,184

1,089

1,279

38
49

71

[万kW] ◇太陽光 [万kW] ◇風力
ケース③

ケース②

ケース①

ケース③

ケース②

ケース①

60
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出力制御見通しの算定結果

2021年9月
時点導入量

最小需要※２

追加対策がない場合の制御率、制御時間
（2018～2020年度の平均値）

ケース①
太陽光＋95万kW

風力＋11万kW

ケース②
太陽光＋190万kW

風力＋22万kW

ケース③
太陽光＋285万kW

風力＋33万kW

太陽光994万kW

風力38万kW
1,050万kW

2.4％（60時間)

2.7％

0.8％

3.4％（78時間)

3.8％

1.1％

4.3％（100時間)

4.9％

1.4％

（注）昼間帯の太陽光と風力の制御時間が同程度となるよう制御を実施した場合の制御率等を算出。出力制御見通しは、当日の時間毎の天気・
日射量が前日の天気予報・日射量予測のとおりとなった場合の理論上の指標としての値であり、実運用においては、電力需要や電源の稼働状況
などによっても変動するものであり、実際の制御率等を保証するものではない。

※１ 「太陽光＋風力」の制御時間は、太陽光・風力それぞれの制御時間のうち大きい値を記載
※２ 2020年度の4月または5月（GWを除く）の晴天日における太陽光発電ピーク時間の最小需要実績

【凡例】 上段：「太陽光＋風力」の制御率（制御時間※１）
中段：「太陽光」の制御率
下段：「風力」の制御率

◇出力制御見通し【2018～2020年度実績をもとに算定（至近3ヵ年平均）】
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出力制御見通しの算定結果（2020年度）

2021年9月
時点導入量

最小需要※２

追加対策がない場合の制御率、制御時間
（2020年度実績をもとに算定）

ケース①
太陽光＋95万kW

風力＋11万kW

ケース②
太陽光＋190万kW

風力＋22万kW

ケース③
太陽光＋285万kW

風力＋33万kW

太陽光994万kW

風力38万kW
1,050万kW

3.7％（101時間)

4.2％

1.3％

4.7％（124時間)

5.3％

1.7％

5.8％（152時間)

6.5％

2.1％

（注）昼間帯の太陽光と風力の制御時間が同程度となるよう制御を実施した場合の制御率等を算出。出力制御見通しは、当日の時間毎の天気・
日射量が前日の天気予報・日射量予測のとおりとなった場合の理論上の指標としての値であり、実運用においては、電力需要や電源の稼働状況
などによっても変動するものであり、実際の制御率等を保証するものではない。

※１ 「太陽光＋風力」の制御時間は、太陽光・風力それぞれの制御時間のうち大きい値を記載
※２ 4月または5月（GWを除く）の晴天日における太陽光発電ピーク時間の最小需要実績

【凡例】 上段：「太陽光＋風力」の制御率（制御時間※１）
中段：「太陽光」の制御率
下段：「風力」の制御率

◇出力制御見通し【2020年度実績をもとに算定】
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出力制御見通しの算定結果（2019年度）

2021年9月
時点導入量

最小需要※２

追加対策がない場合の制御率、制御時間
（2019年度実績をもとに算定）

ケース①
太陽光＋95万kW

風力＋11万kW

ケース②
太陽光＋190万kW

風力＋22万kW

ケース③
太陽光＋285万kW

風力＋33万kW

太陽光994万kW

風力38万kW
1,169万kW

1.9％（40時間)

2.2％

0.6％

2.7％（55時間)

3.1％

0.8％

3.6％（74時間)

4.0％

1.1％

（注）昼間帯の太陽光と風力の制御時間が同程度となるよう制御を実施した場合の制御率等を算出。出力制御見通しは、当日の時間毎の天気・
日射量が前日の天気予報・日射量予測のとおりとなった場合の理論上の指標としての値であり、実運用においては、電力需要や電源の稼働状況
などによっても変動するものであり、実際の制御率等を保証するものではない。

※１ 「太陽光＋風力」の制御時間は、太陽光・風力それぞれの制御時間のうち大きい値を記載
※２ 4月または5月（GWを除く）の晴天日における太陽光発電ピーク時間の最小需要実績

【凡例】 上段：「太陽光＋風力」の制御率（制御時間※１）
中段：「太陽光」の制御率
下段：「風力」の制御率

◇出力制御見通し【2019年度実績をもとに算定】
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出力制御見通しの算定結果（2018年度）

2021年9月
時点導入量

最小需要※２

追加対策がない場合の制御率、制御時間
（2018年度実績をもとに算定）

ケース①
太陽光＋95万kW

風力＋11万kW

ケース②
太陽光＋190万kW

風力＋22万kW

ケース③
太陽光＋285万kW

風力＋33万kW

太陽光994万kW

風力38万kW
1,151万kW

1.9％（39時間)

2.2％

0.5％

2.7％（55時間)

3.1％

0.8％

3.6％（74時間)

4.1％

1.1％

（注）昼間帯の太陽光と風力の制御時間が同程度となるよう制御を実施した場合の制御率等を算出。出力制御見通しは、当日の時間毎の天気・
日射量が前日の天気予報・日射量予測のとおりとなった場合の理論上の指標としての値であり、実運用においては、電力需要や電源の稼働状況
などによっても変動するものであり、実際の制御率等を保証するものではない。

※１ 「太陽光＋風力」の制御時間は、太陽光・風力それぞれの制御時間のうち大きい値を記載
※２ 4月または5月（GWを除く）の晴天日における太陽光発電ピーク時間の最小需要実績

【凡例】 上段：「太陽光＋風力」の制御率（制御時間※１）
中段：「太陽光」の制御率
下段：「風力」の制御率

◇出力制御見通し【2018年度実績をもとに算定】



22 Copyr i g h t  ©  Chubu  E lec t r i c  P ower  Gr i d  Co . ,  Inc .  A l l  r i gh t s  rese rved .

出力制御低減策を踏まえた算定

 2020年度実績における算定ケース③の算定条件（2021年度供給計画 2030年までの導入量増

分の1.5倍 程度）を基準とし、2021年10月の系統WGで取りまとめられた出力制御低減策に係る

基本的方向性に基づき、以下の対策を実施した場合の出力制御見通しを算定。

ケース 対策の内容

ケース③a
需要対策

（蓄電池導入）
蓄電池を105万kW（2020年度エリア最小需要（GWを除く晴れた日）の
10%）、6時間容量導入した場合

ケース③b 供給対策
すべての火力の最低出力を20%、バイオマス（地域資源除く）の最低出力
を40%へ引下げ（最小需要断面での低減効果68.3万kW）
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出力制御低減策適用時の出力制御見通しの算定結果

◇出力制御低減策適用時の出力制御見通し【2020年度実績をもとに算定】

2021年9月
時点導入量

最小需要※２

ケース③ 太陽光＋285万kW

風力＋33万kW

（再掲）
③基本ケース

③a

蓄電池導入
（105万kW､6時間容量）

③b

最低出力引下げ
（低減効果68.3万kW）

太陽光994万kW

風力38万kW
1,050万kW

5.8％（152時間)

6.5％

2.1％

4.2％（115時間)

4.7％

1.5％

3.7％（83時間)

4.2％

1.3％

【凡例】 上段：「太陽光＋風力」の制御率（制御時間※１）
中段：「太陽光」の制御率
下段：「風力」の制御率

（注）昼間帯の太陽光と風力の制御時間が同程度となるよう制御を実施した場合の制御率等を算出。出力制御見通しは、当日の時間毎の天気・
日射量が前日の天気予報・日射量予測のとおりとなった場合の理論上の指標としての値であり、実運用においては、電力需要や電源の稼働状況
などによっても変動するものであり、実際の制御率等を保証するものではない。

※１ 「太陽光＋風力」の制御時間は、太陽光・風力それぞれの制御時間のうち大きい値を記載
※２ 4月または5月（GWを除く）の晴天日における太陽光発電ピーク時間の最小需要実績


